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Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. £ 0.0. 1 sledzibg w Raszynie

LABORATORIUM BADANIA JAKOSCI WODY I SCIEKOW
Falenty, 05-090 Raszyn, tel. 22 71566 11

AC 057
PN-EN 1SO 9001:2009 ams

SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY

Numer kodowy prébki: 6/02/2018/FC
Data sporzadzenia sprawozdania: 21.02.2018
Data pobrania/dostarczenia probki: 21.02.2018
Miejsce pobrania probki: SUW , Stomin
Pochodzenie prébki: woda przeznaczona do spozycia
Punkt pobrania prébki: kran czerpalny na stacji uzdatnienia wody
Zleceniodawca: GPK EKO-RASZYN
Probka pobrana przez: Bozena Ogonowska
Data wykonania oznaczen: 21.02.2018
Stan probki: bez zastrzezen
Wyniki badan

NE Najwyzsza
Lp. | Badany parametr” Jm v Wynik dopuszczalna
Metodyka si2)
wartosc
WskazZniki fizyczne
1. i PN-EN ISO 7027- zalecany zakres do
Mgt i 1:2016-09 e wartosci 1,0 ¥
P Test fotometryczny 3)
Barwa mg/l PECo, HachLatips akceptowalna akceptowalna
3. PN-EN ISO
pH i 10523:2012 8,48 6,5-9,5
4. Przewodnosé 1 gy | PN-EN 27888 377 2500,0
elektryczna wiasciwa
WskaZiniki chemiczne
5. . Test fotometryczny
Amonowy jon mg/l Hach Lange LCK 304 <0,10 0,5
6. Test fotometryczny 4)
Azotyny m/l | yach Lange LOK 341 <0,05 0.1
g Test fotometryczny 4)
Azotany mg/1 Hach Lange LCK 339 20.5 50,0
8. 5 . Test fotometryczny
Zelazo ogodlne ug/l Hach Lange LCK 521 14,0 200,0
9. Test fotometryczny
Mangan M1 | Hach Lange LCW 032 < 200 50,0

' Parametry  zatwierdzone przez  Panstwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitamego  w  Pruszkowie,  decyzja,
1.dz.NK4100.601.2017.2018. MK z dnia 30 stycznia 2018 roku.

“R.M.Z. zdn, 11grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DZ.U. 2017,poz 2294)

* akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian

“Nalezy spelni¢ warunek: [azotany]/30+[azotyny]/3 < 1

Badania fizykochemiczne wykonala: Marta Kowalska KIERCWNIK
Osoba autoryzujgca: Dominika Hrynkiewicz Oczyszezalpf Seokow w Falentach
Osoba zatwierdzajaca: Dominika Hrynkiewicz
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Wyniki odnoszq sig wylgeznie do badanej préby Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt. i bez pisemnej zgody
laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci,

Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.0. zostalo wpisone do Krajowego Rejestru Sqdowego pod nr. KRS 0000296152
Dokumentacja Spétki przechowywana jest w Sqgdzie Rejonowym dla miasta stolecznego Warszaowy, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego

Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne e-mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl NIP: 534 -23-75-579
EKO-RASZYN Sp. z 0.0. www.ekoraszyn.pl REGON 141211087
ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn Tel. /O 22/ 716 32 60 wysokosé kapitatu zaktadowego
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